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U/Ref, :
O/Ref. : CHL/FB/GOEDKEURINGSCERTIFICAAT/GEBOUWEN/DUJARDIN/2007-(2-15.

Brussel, 15 februari 2007.

GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN3 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS

Hiermede bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn overeen-
stemmen met de voorschriften van de EN3-7 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde
goedkeuringsnummer :

Goedkeurings- Merk Type Nominale lading Type EN3-7 test-
nummer vuurhaarden | verslag nr

EN3-B06/826 Anti Fire Systems | AFS-C2 2 kg CO, 34B EN 10139/BE

EN3-B06/827 Anti Fire Systems | AFS-C5 5kg CO, 898 EN 10140/BE

De goedkeuring is gebonden aan de voortdurende controle van het Systeem van de Kwaliteits van de
fabrikant overeenkomstig de relevante vereisten van EN3-6.

De fabrikant wordt togelaten het bovenvermelde goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de
betrokken goedgekeurde brandblussers onder voorbehoud van het positief resultaat van onze controles,
periodiek uitgevoerd in het kader van de voorschriften van § 5 van de EN3 part. 6.

Nota Bene : bijkomende eisen (bv. : taal, eisen onderhoud, ...) kunnen gevraagd worden door nationale

reglementen en/of merken van kwaliteit.

De Algemeen Diregteur,

Vi

. LEPLAT
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Anti Fire Systems
Monsieur Francky DUJARDIN
Gareelstraat 15

8800 ROESELARE

N/Réf. ¢
ViRéf. : CHL/FB/CERTIFICATION/BATIMENTS/DUJARDIN/2007-02-15.

Bruxelles, le 15 février 2007.

CERTIFICAT D’AGREMENT EN3 - EXTINCTEURS PORTATIFS

Par la présente, nous déclarons que les appareils dont caractéristiques ci-aprés, ont été agréés conformé-
ment aux prescriptions de la norme EN3-7 suivant les rapports d'essais et avec le n® d'agrément ci-dessous :

N° d'agrément Marque Type Charge nominale | Foyers-Types f({iapport
"essal
EN3-7 n°
EN3-B06/826 Anti Fire Systems | AFS-C2 2 kg CO, 34B EN 10139/BE
EN3-B06/827 Anti Fire Systems | AFS-C5 5kg CO, 89B EN 10140/BE

L’agrément est assujetti au contrdle continu du Systéme Qualité du fabricant conformément aux prescrip-
tions spécifiques de la EN3-6.

Le fabricant est autorisé a apposer le numéro d’agrément susmentionné sur 1’étiquette des extincteurs
correspondants approuvés, sous réserve du résultat positif de nos contrdles effectués périodiquement dans
le cadre des prescriptions du § 5 de la EN3 part. 6.

Nota Bene : des exigences complémentaires (comme par exemple : langue de |’ étiquette, exigence de

maintenance, ...) peuvent étre demandées par des réglements nationaux et/ou marques de
qualité.

Le Dirgcteur G/é]nér??,

fStian LEPLAT, ir

EX.126F Rev, 1



R APRAGAZ . o

Uw Controle Organisme Lid van CEOC

Vilvoordsesteenweg, 156 B-1120 Brussel
Tel. 32/2/264 03 60 - Fax. 32/2/268 89 S8
e-mail : info@apragaz.com - B.T.W. BE 407.199.070

ANTI FIRE SYSTEMS
Gareelstraat 15

8800 ROESELARE

U/Ref.
O/Ref. : CHL/FB/certificat d'agrément/ANTI FIRE SYSTEMS — 2003-05-20.

Brussel, 20 mei 2003.
GOEDKEURINGSCERTIFICAAT EN3 - DRAAGBARE SNELBLUSSERS VOOR GEBOUWEN

Hiermede bevestigen wij dat de apparaten waarvan de karakteristieken hieronder beschreven zijn overeen-stemmen
met de voorschriften van de EN3 norm volgens de proefverslagen en met het hierna vermelde
goedkeuringsnummer :

Goedkeurings- Type
nummer Merk Type Nominale lading vuurhaarden Test-verslag
EN3-B03/552 | Anti Fire Systems | PG6 PDY 6 kg poeder ABC 27A-144B |94-23-1039/N78

Type"Neutrex ABC 40"

EN3-B03/553 | Anti Fire Systems | PG9 PDY 9 kg poeder ABC 34A -233B | 92-23-43/N10
Type "Neutrex ABC 40"

en dat er bijgevolg aan de bovengenoemde firma toegelaten wordt :

1) het bovengenoemd goedkeuringsnummer aan te brengen op het etiket van de brandblusser onder voor-behoud
van het positief resultaat van onze controles, periodisch uitgevoerd in het kader van de voor-schriften van § 5
van de EN3 part.6.

2) het BENOR etiket aan te brengen conform de geldende voorschriften voor de toekenning van het merk in de
sector van de Draagbare Snelblussers, onder voorbehoud van het positief resultaat van de controle van de loten

hieraan verbonden.

De Algemeen Directeur,

Christian LEPLAT, ir
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ANTI FIRE SYSTEMS
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V/Réf. :
N/RéL. : CHL/FB/certificat d'agrément/ANTI FIRE SYSTEMS — 2003-05-20.

Bruxelles, le 20 mai 2003.

CERTIFICAT D'AGREMENT EN3 - EXTINCTEURS PORTATIFS POUR BATIMENTS

Par la présente, nous déclarons que les appareils dont caractéristiques ci-apres, ont été agréés conformément aux
prescriptions de la norme EN3 suivant les rapports d'essais et avec le n® d'agrément ci-dessous :

N° d'agrément Marque Type Charge Nominale Foyers-Types | Rapport d'essais
nO
EN3-B03/552 | Anti Fire Systems | PG6 PDY 6 kg poudre ABC 27A - 144B | 94-23-1039/N78

Type"Neutrex ABC 40"

EN3-B03/553 | Anti Fire Systems | PG9 PDY 9 kg poudre ABC 34A -233B [92-23-43/N10
Type "Neutrex ABC 40"

et que par conséquent ka Société susmentionnée est autorisée :

1) & apposer le n® d'agrément susmentionné sur l'étiquette de l'extincteur sous réserve du résultat positif de nos
contrdles, effectués périodiquement dans le cadre des prescriptions du § 5 de la EN 3 part. 6.

2) a apposer {'étiquette BENOR conformément aux prescriptions en vigueur pour Foctroi de la marque dans le
secteur des Extincteurs Portatifs, sous réserve du résultat positif du contrdle des [ots qui y est associé.
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